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[ZVESTAJ O ISPITIVANJU
Broj: V1939/18 ID 904 od 18.6 2018

Zahtev broj: 1 od 18.6.2018
1.Vlasnik uzorka: Gradska uprava grada Sapca
2 Narudéilac ispitivanja: Vatrepolo klub "Sabac" Sabac
3.Broj/datum zahteva: 1 od 18.6.2018
4,Vrsta uzorka: Voda iz bazena
5.Redni broj uzorka: V1939/18
6.Datum/vreme i mesto . 186 201 8 u 655 dasova
uzorkovanja: Sabac,gradski bazen za kupanje -veliki,zatvoren
7.0stali podaci o uzorku: Gradski vodovod Sabac-gradski bazeni

Voda iz bazena

Rezidualni hlor- 0,2-0,4

Temperatura vode: 27 °C Temperatura vazduha: 18 o’
Transport uzoraka: Frizider u vozilu

Razlog ispitivanja: Zahtev

8.Uzorkovao: 7 1.7.-$abac-sanitarni tehni¢ar Zoran Ruvidi¢
9.Vrsta ispitivanja: Parametri prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda

10.Stanje uzorka na prijemu: Prihvatljiv
11.Uzorak primio/datum/vreme Dipl.biolog Slavka Kosanovi¢, specijalista mikrobiologije hrane

prijema uzorka: 18.6 2018 u 7:29 &asova
12.Ispitivanja zavrSena: 20.6.2018

Napomena: Uzorak vode uzet na zahtev narucioca Vaterpolo klub "' Sabac'" Sabac broj 236 od 15.06.2018.

M.P. Nacelnik Centra za higijenu i
hymanu ekologiju

Dostaviti: ' ’“}(w
Dr s¢. meyd. [gorPragicevi¢

1. Viasniku-narugiocu-uvozniku-odeljenju [l deshy s,
2. Arhivi i specijalista higijene

IZJAVA:

1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
2. Ivestaj se ne sme umnoZzavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Z.J.Z.-Sabac

Uzorkovanje, transport uzoraka i analize vode za piée na terenu se rade prema sahtevima SRPS 1SO 5667-1:1997; SRPS ISO 5667-2:1997;
SRPS ISO 5667-3:2007; SRPS ISO 5667-5:2008
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CENTAR ZA MIKROBIOLOGIJU Datum: 20.6.2018
Odeljenje: Sanitarna mikrobiologija
Izvestaj o ispitivanju broj: V1939/18
Rezultati ispitivanja
Mikrobiolo$ka ispitivanja bazenskih voda

Izolovani mikroorganizmi Naziv = Izvormetode/  Jedinica 'Grani¢ne | Rezultat |

metode  Referentna metoda mere (ml) vrednosti = ispitivanja: naden |

| ' je +, nije naden-0, |

- (#,MF,K = ispitivanja

‘ | | ] broi cfu 1
Broj aerobnih mezofilnih bakterija na 36 ‘ SRPS EN ISO Iml <200 0 \
stepeni-Odredivanje kulturabilnih 1 ‘ 6222:2010 i ‘ ‘ \
mikroorganizama zasejavanjem na | ‘ ;
podlogu hranljivi agar,37+1°C/44+4h
Ukupne koliformne bakterije - Otkrivanje i MF 'SRPS EN ISO 9308- 100 ml <10 <l
odredivanje broja koliformnih bakterija- - 1:2017/A1:2017 ‘
= MF metod ‘ ‘
Koliformne bakterije fekalnog porekla - * MF 'SRPS EN ISO 9308- 100 ml <l <l
Otkrivanje i odredivanje broja E.coli | | 12017AL201T | 1 |
(fekalnih koliformnih bakterija) MF metod | ‘ ‘
Pseudomonas aeruginosa - Otkrivanje i MF . SRPSENISO = 100ml <1 | 1 |
odredivanje broja Pseudomonas ‘ 16266:2010 ‘
aeruginosa na 36+2°C 44+4h i | | ! 3
Staphylococcus aureus i MF | SMEWW 21st ‘ 100ml <100 .‘ <l “
| metoda 9213. APHA | | \‘ {
| ‘ |

| ek |

Izolovani identifikovani mikroorganizmi:

(#)- registar metoda ispitivanja: MF- metod membran filtracije; K- metod kolimetrije
% Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti: Voda za pi¢e, NIP "Privredni pregled"
Savezni zavod za zdravstvenu zadtitu, 1990. -Metoda oznacena sa ** je izvan obima akreditacije

Napomena: Uradeni paramelri su u skladu sa pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda broj

30/17
% o ", o = 'U};,Q‘)) ::"O
wSP;{TIVANJA IZVRSIO 0o w’ugﬁuENJA
L), / o L"‘-”"’,«m (\7\ ; y 0;‘\0
(Bﬁ ,:C’ba% : Y %%%‘QA
itjana dr Ztiza Spec. mikrobiologije Biljana 7a spee; mikrobiologije
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Centar za higijenu i humanu ekologiju Datum: 19.6.2018

Odeljenje: Sanitarna hemija i ekotoksikologija
Izve§taj o ispitivanju broj: V1939/18
Rezultati ispitivanja

Fizi¢ko, fizicko-hemijski i hemijski parametri predvideni Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda
S1.Glasnik broj 30/2017 i PravInik o izmenama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda Sl.Glasnik broj

97/2017

Parametar uedinica mere \ Nadena vrednost MDK Metoda ispitivanja

Temperatura °C 1 27,0 ’ SI. list SFRIJ br. 42/66 11-2 |
‘ ‘ ; ‘ Fizi¢ka

Mutnoda NTU 0,00 <+ Standardne metode P-IV-
4/B Turbidimetrija |
Hloridi ! mg/| 217426 <300  Standardne metode P-V-

‘ 19/B Volumetrija
Utrosak KMnO4 | mg/I | 3+l | <20 : Standardne metode P-IV- |

R e SRR ¥ i ‘ St i 9a Volumetrija
pH ‘ ‘ 7,27+0,08 . 6,5-7,8%* | Standardne metode P-IV-
e e 71‘*7 e~ s L] ' 6/A Potenciometrija ‘
Dezinfekciona sredstva - " mg/I 0,46+0,01 0,1-1,0¥**  Standardne metode P-V-

rezidualni hlor 1 18/A Spektrofotometrija
Usaglagenost sa pravilnikom : DA ?

Napomena: Metoda oznacena sa # je izvan obima akreditacije.

Napomena: * Vrednost za mutnoéu bazenske vode koja potice iz prirodnog izvora podzemne vode moz¢ biti i veca

Napomena: ** Ne odnosi se na bazensku vodu koja poseduje medicinske i terapeutske indikacije

Napomena: *** izuzetno se moze u ograni¢enom vremenskom periodu dozvoliti vrednost slobodnog rezidualnog hlora do 1.2mg/1 pri temperaturi

bazenskéAode 32 °C.U slugaju dajetgmperatura bazenske vode veca od 32 °C_slobodni rezidualni hlor moZe da ima vrodnggt 21 mg/l
X 7
(\ Z Ispiti Sty Y, //
= spitivanja f Sef o
Jidam B i o e
Zorica Koji¢ spée' anitarne hemije Biljana Kalini¢ spec. sanitarne hemije
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Struéno misljenje o higijenskoj ispravnosti vode, uzorak br.
V1939/18

Na osnovu lokalne inspekeije vodnog objekta, rezultata laboratorijskih ispitivanja 1 stru¢nog
razmatranja u skladu sa Zakonom o vodama (,,Sl.glasnik RS* br.30/2010, 93/20121 101/2016),
Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za pice (,,SL.list SRJ* br.42/98 1 44/99).

Uzorak je:

Higijenski ispravan

Sabac, 20.6.2018 Lekar

0(

OoB213C V1939/18 Strucno misljenje iekara specijaliste



